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1001 |ACETILENE DISCIOLTO 2 4F 21 662 0
1002 |ARIA COMPRESSA 2 1A 22 662 | 120
655
1003 |ARIA LIQUIDA REFRIGERATA 2 30 22+51 0
1005 |AMMONIACA ANIDRA 2 | 2TC 23+8 | 23 0
1006 |ARGON COMPRESSO 2 1A 22 653 | 120
662
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43 4356849112 | 1136 (86) | 7.24 7.33 7.5.11 8.5 5.3.23
(12) (13) (14) (15) (18) “7) (18) (19) (20)
PxBN(M) | TU17 TA4 FL 2 Cva Cv10 32 239 |ACETYLENE, DISSOLVED
119 (B/D) CV3e
CxBN(M) | TA4TT9 AT 3 Cve CV10 20 |AIR, COMPRESSED
(E)
RxBN TU7 TU19 AT 3 V5 Cva Cv11 820 225 |AIR, REFRIGERATED LIQUID
TA4TTY (CIE) CV36
PxBH(M) | TA4TT8 AT 1 Cve CV10 814 268 |AMMONIA, ANHYDROUS
179 (C/D) CV36
CxBN(M) | TA4TTQ AT 3 Cva Cv10 20 |ARGON, COMPRESSED
(5] CV38
ASSOGASTECNICI
o imprese gas lecic

[



e 51 # %'$4

. 11

ASSOGASTECNICI

00 eoercrmea
ASSOGASTECNICI

Associazione naziona le imprese gas tecnici,
speciali e medicinali

07/06/2017

o1



07/06/2017

% + %% +
ADEMPIMENT PERATORI
PRINCIPALI TRI OPERATORI
3 o o = P
O=obbligo ﬁ % 2 % 2 z o E %
o o = o = g 25 E
- 3 ) £ > 5 2 8o Q
V=verifica 3 > N a 3 3 38 3
i X 3z § s § °F ¢
m o = m m =1 Pl
py) o m m
m
Classificazione e autorizzazione delle merci pericolose al o v
trasporto
Restrizioni al transito nelle gallerie ] ]
Provvedere informazioni e documenti [¢] \
Istruzioni scritte ADR per il conducente \ o \
Equipaggiamento prescritto nelle istruzioni scritte vV ] \
Omologazione UN imballaggi o o
Marcatura/etichettatura imballaggi [¢] vV [e]
Placcatura container o \ o
Stivaggio e divieti carico in comune [¢] vV [¢]
Verifica integrita imballaggi e container/veicolo prima carico o \% [e]
Gestione imballaggi danneggiati e contaminazione veicolo ] [¢] ]
Imballaggio in comune (nello stesso collo) [e]
Idoneita e integrita della cisterna vV ] \ \ vV
Prescrizioni per il iempimento e lo svuotamento della cisterna \% \% o ]
Placcatura e marcatura cisterna [¢] o o
Divieto di sovraccarico del veicolo \ o
Rispetto disposizioni sulla costruzione, la manutenzione e le o
prove sulla cisterna
Gestione imballaggi vuoti non ripuliti o
Gestione cisterna vuote e bonificate o o
Gestione cisterne vuote non ripulite o o
Procedure di security ] [¢] ]
Gestione accettazione della merce all'arrivo \ o \
Designa;ione del Consulente Sicurezza ADR e adempimenti o o o
connessi

1"$l $+.+,+, " $+.+,+%

! $+.+,+$ ! $+.+,+4

! "l $+.+,+.

ASSOGASTECNICI

Associozione nazionole imorese aas lecnici,
speciali @ medicinali

o



n + #

$+.+5+$ +

ASSOGASTECNICI

ssociazione nazionale imprese gas fecnic
speciali @ medicinali

# # # # #
+ 8
9 +
11
!
# &# <
1 & # <
% ++ <
| 6 <
! 1:
I+,
+

ASSOGASTECNICI

ssociazione nazionale imprese gas fecnici
speciali @ medicinali

07/06/2017

I~



+ # ;
!
<
!
! :
# #
% 6 8 <
! # # # &
& 9 +<
! ! =
1 1 >0 1
<
! # H #
I+, <
o ke e U
? ++ # 6 6 8
> 67 ++ # # % 6 8
+
# ? !
$ +.+%+%+% +
8 11
& - 1 9
+ # 6
6 $+.+%+%+. +
# ! 6?2 ++ (.
@ #ox @
$+.+%+%+* +
ASSOGASTECNICI

ssociazione nazionale imprese gas fecnici
speciali @ medicinali

07/06/2017

[os]



07/06/2017

I+
# 11 && >
6 ## # [
: +
o Syt L2
# # # # % 1
! <
# # # >0
= 1 | +
# 1
9
<
1!
1 1 ! 1
+ # #
% ++ 7 4+ <
! # # <
|
[+,<
! # # #
+
o Syt L2

©



1 #
+
1 I
# % ++
1 <
9
#' #' # +
AS OGA§TI§CNIC!
# # | =
1 1 = =
>0 !
T <
# ;
9
9 # # <
1 | = | =
1 1 1 =
<
# # #
2?2 # <
+
% %
6
#
# # <
!
[+,<

07/06/2017



%

#
# A# %
# && #
+
# = 1 !
6 #
? ++ # <
%* # # 1 9
1
: ! I<
# H# 9 1
9 ?
: +
o ke e U
#
>0 = 1 | <
# # # # %
! <
# # # # =
1 1 =
1 002 >0 !
+
! ;
# ? #' #
002 >0 1 <
%* # # &# + % ++
! ++ B
ASSOGASTECNICI

ssociazione nazionale imprese gas fecnici
speciali @ medicinali

07/06/2017



# #
<
!
+ #
!
<
+ #: <
!
[+,+
ASSOGASTECNICI
% 5.C/IA # - % a
! I+ %(*&%"/
1 1
! i et % #
#&# + %)(&4. 6
& % 8 # #
: 8 !
+
= A %* % * $)4. + %)(
# > # #
! ! #
% 1l |
+
= # 1 (]
9 ! #

07/06/2017



07/06/2017

% 5.C/IA # - % a

Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto in forma scritta ed il conducente del
veicolo con il quale € stato effettuato il trasporto di merci abbia violato le seguenti
norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal Codice della Strada:

* art. 61 (sagoma limite);

* art. 62 (massa limite);

« art. 142 (limiti di velocita);

« art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli);

« art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorch i);
e art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti alt  rasporto di persone e cose);
il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il propr ietario delle merci oggetto

del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle
stesse, sono obbligati in concorso  con lo stesso conducente ai sensi dell’art. 197 del
Codice della Strada.

. / )5 ! 8
[ # # #
# > #D # >7? +

# # +

. IC (5! 8

9 9 1l
1l
I+
:ASSOGA§TECNICI

P

@E@ FEDERCHIMICA
ASSOGASTECNICI

Associazione nazionale imprese gas tecnici,
speciali e medicinali




#
00"+
9 !
. +
#
e B : 1 6
. 9
! +
# ! :
: ! ! / +
g
R 1 6 ! 833
+
RGNS
| # A
7 16
1
B
! ;
= 9 6 803
$+$++* 9 6 +.
6 A+
7
= 16
1 6 16
167 8#75 # +0+ O " &'4&%"™;
C+ %. , $(
A 6 9
, 1 $+$+,+*
3 9 1
A2:: ! 0

ASSOGASTECNICI

07/06/2017



6 #

. ['+" D
! 1 6
]
° | +
[
| [ 0
0 !
I +3 %+" $%+"  +
5 $H(+H+. ! +
ESSOCESTECNIC)

6 % ++
+
Quindi, per quanto attiene alle funzioni del consulente,

anche le operazioni di imballaggio e riempimento vengono
chiaramente indicate:

11
- tra gli obblighi di compilazione delle relazioni di incidente
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Secondo 'ADR

le classi di merci pericolose sono le seguenti:

Classe 1 Materie e oggetti esplosivi
Classe 2 Gas
Classe 3 Liquidi infammabili
Classe 4.1 Solidi inflammabili, materie autoreattive, materie che polimerizzano e esplosivi solidi
desensibilizzati
Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea
Classe 4.3 Materie che, a contatto con I'acqua, sviluppano gas infiammabili
Classe 5.1 Materie comburenti
Classe 5.2 Perossidi organici
Classe 6.1 Materie tossiche
Classe 6.2 Materie infettanti
Classe 7 Materiale radioattivo
Classe 8 Materie corrosive
Classe 9 Materie e oggetti pericolosi diversi
oo S LN
Spacili o madicinal
1 752 !
l .

ASSEGNAZIONE DEL CORRETTO NUMERO ONU (UN) (2.1.1.2 ADR)

Tipo di rubrica Esempio

(A) - Rubriche

singole UN 1824 IDROSSIDO DI SODIO IN
SOLUZIONE

(B) - Rubriche

generiche | UN 2571 ACIDI ALCHILSOLFORICI

(C) - Rubriche
N.A.S..

specifiche | UN 1903 DISINFETTANTE, LIQUIDO,
CORROSIVO, N.A.S.

(D) - Rubrich
N.A.S.

e generali | UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.

Le rubriche B,

C e D sono definite rubriche coliettive.

: 1 ! $ % +%
*+% 4 | ! +3$
> 1 3> # ##  #HH
GRUPPI DI IMBALLAGGIO (2.1.1.3 ADR)
Gruppo di Imballaggio | | Materia molto pericolosa 5
Gruppo di Imballaggio Il | Materia mediamente pericolosa 11
Gruppo di Imballaggio | Materia debolmente pericolosa
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A asfissiante
(0] comburente (con ossigeno maggiore del 23,5%)
F inflammabile
T tossico
TF tossico, infiammabile
TC tossico, corrosivo
TO tossico, comburente
TFC tossico, infiammabile, corrosivo
TOC  tossico, comburente, corrosivo
in piu per gli aerosol:
C COIrosivo
(e{0] corrosivo, comburente
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La disposizione speciale 386 si applica ad alcune materie auto-reattive e
instabili e definisce che durante il trasporto € necessario applicare tutte le
necessarie procedure e prescrizioni necessarie e garantirne la stabilita.

Si applica a 11 gas:

$$ P "2 #5#8 "#HFF #
$*PO# #5 373#5 #50#8 8 '"# #FF
$GP K27 #58"##FF 7
$QP #K277 77 # 58 "##FF 7 : $$3$ ,
$(/P"7027 #B#5# 8 "##FF 7
$(*= 727 #B#5# 8 "#HH#HFF 7
$@4P O #B#5## 78 "##FF 7
$I0P 727 # #57>578 "##FF 7
S PK2727 #B#5# 8 "##FF 7
%%" P 373 #5 8 "##FF 7
%./% P # #5 8" "##FF 7
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» 6.8.2.1.23 — Realizzazione e controllo saldature

E stata rivista tutta la sezione con modifiche editoriali di minore impatto,
ma anche di natura sostanziale circa le procedure e modalita di verifica

» La capacita del costruttore a realizzare lavori di saldatura deve
essere verificata e confermata dall’A.C. o _dall'organismo da essa
designato che rilascia 'approvazione

» Quando viene rilevata la presenza di un difetto inaccettabile in una
porzione della saldatura, i controlli non distruttivi devono essere
estesi ad una porzione della saldatura di lunghezza almeno uguale
su entrambi i lati a quella che contiene il difetto. Se questo controllo
non distruttivo rileva un ulteriore difetto che non e accettabile, i
controlli non distruttivi devono essere estesi a tutte le saldature dello
stesso tipo di procedimento di saldatura
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Cisterne ADR — Tempo di tenuta

Viene aggiunta la nuova sezione 4.3.3.5

Il tempo di tenuta reale deve essere determinato per ogni viaggio di
un contenitore-cisterna che trasporta un gas liquefatti refrigerati, sulla
base dei seguenti elementi:

(A) Il tempo di tenuta di riferimento per il gas liquefatto
refrigerato da trasportare (vedi 6.8.3.4.10), come indicato sulla
targhetta di cui al 6.8.3.5.4;

(B) La densita di riempimento reale;

(C) La pressione di riempimento reale;

(D) La piu bassa pressione di taratura del dispositivo(i) di
limitazione della pressione;

(E) Il deterioramento dell'isolamento.

NOTA: ISO 21014: 2006 'Recipienti criogenici — prestazioni di
isolamento dei criogenici' indica i metodi per determinare le
prestazioni di isolamento dei contenitori criogenici e fornisce un
metodo di calcolo del tempo di tenuta.

La data in cui termina il tempo di tenuta reale deve essere scritta sul
documento di trasporto (vedi 5.4.1.2.2. (D)).

ASSOGASTECNICI

Cisterne ADR — Tempo di tenuta

| contenitori-cisterna non devono essere presentati al trasporto:

(A) In una condizione di riempimento tale da produrre una forza idraulica
inaccettabile a causa di sovrappressione dentro l'involucro;

(B) se perdono;

(C) se sono danneggiati a tale punto che l'integrita del contenitore cisterna o il
suo sollevamento o fissaggio possono esserne influenzati;

(D) se I'equipaggiamento di servizio non € stato esaminato e giudicato in buono
stato di funzionamento;

(E) se il tempo di tenuta reale per il gas liquefatto refrigerato trasportato non &
stato determinato;

(F) se la durata del trasporto, dopo aver preso in considerazione eventuali ritardi
che potrebbero accadere, supera il tempo di tenuta reale;

(G) Se la pressione non € costante e non é stata abbassata ad un livello tale
che il tempo di tenuta reale puo essere rispettato *

La nota 4 recita come segue:
"4" Una linea guida & fornita nel DOC EIGA 184/14 «Metodi per prevenire
I'attivazione prematura di dispositivi di sicurezza su cisterne di trasporto»
scaricabile da www.eiga.eu. "
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| veicoli cisterna, i veicoli-batteria e i CGEM, container-cisterna, cisterne mobili
vuoti, non ripuliti e non degassificati devono continuare a portare le placche
richieste dal carico precedente.
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LA CAPACITA' E’' RIFERITA PER DISPOSITIVIA POLVERE ABC

N.B. NUMERO MINIMO DI ESTINTORI IN ADR COMPLETA
PARI A 2




Due estintori da 6 kg a polvere, non
scaduti di manutenzione, facilmente
accessibili.

Gli estintori devono essere
protetti dalle intemperie e
devono avere il manometro
sul verde.

Durante il trasporto, un
marchio  deve indicare
(mese, anno) la data della
prossima ispezione
periodica o la data limite
di utilizzo.
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un paio di guanti di protezione;
un mezzo di protezione degli occhi (per esempio occhiali
protettivi).
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8.3.7 Uso del freno di stazionamento e dei ceppi bl occaruota
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Codice di restrizione in
gf.i"e.”a appllcabl_le Restrizione
all'insieme del carico
dell’'unita di trasporto
B Passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D ed E
B1000C Trasporto per il quale la massa netta totale di materie esplosive per unita di trasporto:

- supera 1000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D e E;
- non supera 1000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoriaC, D e E

B/D Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D e E;
Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoriaD ed E
B/E Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria B, C, D e E;
Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E
C Passaggio vietato nelle gallerie di categoriaC, D ed E
C5000D Trasporto per il quale la massa netta totale di materie esplosive per unita di trasporto:

- supera 5000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D e E;
- non supera 5000 kg: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D e E

C/D Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D e E;
Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoriaD e E
CIE Trasporto in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria C, D e E;
Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E
D Passaggio vietato nelle gallerie di categoriaD ed E
D/E Trasporto alla rinfusa o in cisterna: passaggio vietato nelle gallerie di categoria D e E;

Altro trasporto: passaggio vietato nelle gallerie di categoria E
E Passaggio vietato nelle gallerie di categoria E

Passaggio autorizzato in tutte le gallerie (Per i numeri ONU 2919 e 3331, vedere
anche 8.6.3.1)
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UN 1073 OSSIGENO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2 (5.1), (C/E)
Si precisa che quando il codice galleria & formato da due
lettere: la prima lettera si riferisce alle cisterne e la seconda
ai colli.

Nel caso di codice unico vale sia per cisterne che per colli.
La lettera citata € il primo tipo di galleria dove non si puo
accedere. Per esempio, nel caso di lettera C si puo
accedere alle gallerie relativamente piu attrezzate, ovvero A
e B.
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CODICE RESTRIZIONE GALLERIA
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CODICE DI RESTRIZIONE GALLERIA

Nessuna lettera (B) © (D) (E)

Esempio : H2L, H2G, ETHYLENE, altri infiammabili

(B/D)* |

(B/D)* |u

Esempio : Azoto liquido refrigerato
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Il numero di ore nell’arco del quale deve essere effettuato il riposo giornaliero
deve essere: entro 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo
giornaliero o settimanale se alla guida vi & un solo conducente.
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